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Signalbox für Hausleitzentrale zu TM 1 A (Art. Nr. 150073) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelbe Litze wie gezeigt auf den 

Lichtsockel verdrahten 

3-Pol Stecker auf A-01 

Platine einstecken 

Max. Schaltstrom : 250V 16A 
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1  2  3  4  L 

Ausgänge 

1  2  3  GND 

Eingänge 

GD TX RX V+ 

GD = braun 

TX = grün 

RX = weiss 

V+ = gelb 

Eingänge von der Hausleitzentrale 

 

1 = Tor AUF (gelb) 

2 = Tor ZU (weiss) 

3 = Teilöffnung (entspricht 5% des Hubs) (grün) 

GND = gemeinsamer Rückleiter (braun) 

Ausgänge für die Hausleitzentrale 

 

1 = Tor befindet sich in Zwischenposition (grau) 

2 = Tor ist OFFEN (orange) 

3 = Tor ist ZU (weiss) 

4 = - 

L = gemeinsamer Rückleiter (schwarz) 


